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Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

úsek jaderné bezpečnosti
V Praze dne : 21. května  2013
Č.j. : SÚJB/OK/11974/2013
Zn. sp. : SÚJB/OK/5195/2013
Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti
R O Z H O D N U T Í

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 3. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád (dále jen „spr. ř.“) na základě žádosti účastníka řízení ČEZ, a. s., se sídlem 140  53 Praha 4, Duhová 2/1444, identifikační číslo 45 27 46 49, evidenční číslo 108 618 (dále jen „účastník řízení“) č.j. B-ETE/1881/2013 ze dne 1. 3. 2013 podle § 27 odst. 1 písm. a) spr. ř. ve věci schválení změny základního provozního předpisu „Limity a podmínky bezpečného provozu JE Temelín – 1TL001 revize č.5 pro 1. blok Jaderné elektrárny Temelín“ rozhodl takto:
SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e

účastníkovi řízení změnu dokumentace „Limity a podmínky PP 1TL001 revize 5 pro 1. blok Jaderné elektrárny Temelín“ ve znění, které bylo SÚJB zasláno jako příloha č. 1 výše uvedené žádosti č.j. B-ETE/1881/2013 ze dne 1. 3. 2013. 
Tato změna se schvaluje za předpokladu splnění následujících podmínek :
1) Toto rozhodnutí je platné, pokud tímto rozhodnutím schválená změna „Limitů a podmínek bezpečného provozu 1. bloku JE Temelín“, bude zapracovaná do příslušné dokumentace a provozní personál bude o schválené změně průkazně proškolen.

2) Účastník řízení SÚJB písemně oznámí, k jakému datu nabude platnosti tímto rozhodnutím schválená změna dokumentace 1TL001.

Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem nabytí platnosti schválené příští revize dokumentu 1TL001 pro 1. blok Jaderné elektrárny Temelín.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na základě podané žádosti ČEZ, a. s., se sídlem 140  53 Praha  4, Duhová 2/1444, identifikační číslo 45274649, evidenční číslo 108 618, zaslané SÚJB pod č.j. B-ETE/1881/2013 ze dne 1. 3. 2013 a po posouzení předložené dokumentace, která byla SÚJB předložena v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb. 

V rámci žádosti byly SÚJB předloženy tyto dokumenty : 

· Příloha 1 – Nové znění 1TL001 Revize 5 – Limity a podmínky,

· Příloha 2 – Nové znění 1TL002 Revize 5 – Limity a podmínky – Zdůvodnění,

· Příloha 3 – Seznam změn v dokumentaci 1TL001R5 včetně jejich zdůvodnění.

Důvodem změny je realizace technické změny B718 a související technických změn v rámci akce „Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER-1000 V 320 ETE při využití projektových rezerv na 1. HVB JE Temelín“. 

V průběhu posuzování dokumentace předložené k žádosti nebyly zjištěny nedostatky, a proto SÚJB rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB, Úsek jaderné bezpečnosti, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost

otisk úředního razítka
Ing. Petr  Brandejs
náměstek pro jadernou bezpečnost

	

	

	

	

	


Rozdělovník :

žadatel :
ČEZ, a. s.

Jaderná elektrárna Temelín

373  05
Temelín

spis 

